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PCA

POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJ)

©

BADANIA

AB 1231

Laboratorium posiada akredytacje na pobieranie probek wody i §ciekdw oraz na badanie:
temperatury wody/Sciekéw, stezenia zelaza ogélnego, st¢zenia azotynow, stgzenia azotanGw, stezenia jonu
amonowego, metnosci, barwy, stezenia manganu, sumarycznego stgzenia wapnia i magnezu, stezenia
wolnego chloru, stgZenie chloru ogdlnego, chloru zwigzanego, indeksu nadmanganianowego, potencjatu
redox, pH, stezenia chlorkéw, przewodnoscei elektrycznej wiasciwej, stezenia siarczanow(VI), zawiesiny,
BZTs, ChZT, stezenia azotu Kjeldahla, stgzenia azotu amonowego, stgzenia azotu azotanowego, stezenia
azotu azotynowego, stezenia azotu ogdlnego, stezenia ortofosforanéw, stezenia fosforu ogdlnego, substancji

ekstrahujacych sig eterem naftowym, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli, ogblnej
liczby mikroorganizméw w temp. 36°C, ogélngj liczby mikroorganizméw w temp. 22°C, liczby enterokokéw
katowych, liczby Pseudomonas aeruginosa, liczby bakterii Legionella sp.

Tamowskie Gory, 2018-06-11

RAPORT Z BADAN NR 696/2018

Zleceniodawca:

Zlecenie numer:
Badany obiekt:
Cel badania:
Numer prébki:

Miejsce pobierania prébki:

Numer protokotu przyjecia/pobierania prébki:

Data/godzina pobierania prébki:
Data/godzina dostarczenia prébki:
Stan prébki:

Metoda pobierania prébki:
Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Badania wykonano w dniach:
Ocena zgodnosci:

Gmina Krupski Mtyn
42-693 Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9

67/2018

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
881/3/2018

Przedszkole w Zietku, Zietek | - woda z sieci wodociggowej
(kran w pomieszczeniu kuchnia)

326/2018

2018-05-15 / 10:00

2018-05-15 / 11:30

prawidtowy

PN-ISO 5667-5:2003,PN-EN 1SO 19458:2007

pracownik laboratorium (Alina Sage)

pracownik laboratorium (Alina Sage)
2018-05-15-2018-06-06

Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowane] prébki wody nr 881/3/2018

nie wykazaly przekroczern najwyzszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametréw w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.

2294).

1145 201

Zatwierdzit

Rozdzielnik: oryginat : zleceniodawca

kepe—aln

Wyniki badan dotycza tylko badanych probek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w catosci. Klientowi przysiuguje prawo zlozenia skargi w ciggu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badan.

Obowigzuje od 01.01.2013 r.
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Raport z badan nr: 696/2018, numer probki: 881/3/2018

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania
1 | A lfg}if exatys wody/pobrang] probld C 14.6£0.7 PN-77/C-04584
2 A Stezenie jonu amonowego mg/l NH,* <0.10 05 PN-94/C-04576-4
3 A Barwa mg/l <5 15 PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D+Ap1:2015-06
4 | A|X f;ﬁg;’fe[ﬁi‘:’ ;llilg‘ycma wiatoiwa pS/em 383411 2500 PN-EN 27888:1999
5 A X | pH, temp. 20°C 7.8+0.1 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
6 |NA| X | Ozaczanie zapachu TON ( akcepttw sy} PN-EN 1622:2006
7 |NA| X | Oznaczanie smaku TFN (akcept::walny) PN-EN 1622:2006
8 A X | Metnosé NTU 0.15%0.04 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
9 A | X | Stezenie Zelaza ogdlnego pgfl 30+6 200 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
10 A | X | Stgzenie chlorkow mg/l <5 250 PN-180 9297:1994
11 A | X | SteZenie wolnego chloru mg/l <0.10 0.3 Metoda HACH nr 8021 wydanie 1 z 04/2014
12 | Al X ;igg?&;ﬁi‘ﬁ;ﬁga i CT(%& 1998 60 - 500 PN-ISO 6059:1999
13 A | X | Stgzenie azotynow mg/l NO; <0.005 0.50 PN-EN 26777:1999
14 A | X | Stgzenic azotanow mg/l NOs <2.0 50 PN-82/C-04576/08
15 A | X | Stegzenie manganu pe/l <10 50 PN-02/C-04590-02
16 | AP | Y | Stgzenie siarczanow(VI) mg/l 40+4 250 PN-EN ISO 10304-1:2009
17 | AP | Y | Akryloamid pg/l <0.040 0.10 PB/I/9/C:01.05.2011
18 AP | Y | Antymon ng/l <1.0 5 PB/L'8/D:10.04.2017
19 | AP | Y | Arsen peg/l <1.0 10 PE-EN ISO 11969:1999
20 AP | Y | Benzen pg/l <0.5 1.0 PN-ISO 11423-1:2002
21 | AP | Y | Benzo(a)piren ug/l <0.003 0.010 PN-EN ISO 17993:2005
22 |AP| Y | Bor mg/1 <0.015 1.0 PN-EN ISO 11885:2009
23 | AP| Y | Bromiany g/l <20 10 PN-EN ISO 15061:2003
24 | AP | Y | Chlorek winylu pg/l <0.25 0.50 PN-EN IS0 10301:2002
25 | AP | Y | Chrom ogdlny ng/l <3 50 PN-EN ISO 11885:2009
26 AP | Y | Cyjanki ng/l <5.00 50 PN-80/C-04603/01
27 | AP | Y | l,2-dichloroetan / EDC ug/l <1.0 3.0 PN-EN ISO 10301:2002
28 | AP | Y | Epichlorohydryna ug/l <0.060 0.10 PB/I/31/B:13.06.2011
29 AP | Y | Fluorki mg/1 0.32+0.03 15 PN-EN ISO 10304-1:2009
30 AP | Y | Kadm ug/l <0.50 3 PN-EN 150 11885:2009
31 AP | Y | MiedZ mg/l <0.004 2.0 PN-EN ISO 11885:2009
32 AP | Y | Nikiel ug/l <4 20 PN-EN IS0 11885:2009
33 AP | Y | Oloéw ng/l <10 10 PN-EN ISO 11885:2009
34 | AP | Y | Pestycydy chloroorganiczne - suma pngl <0.050 0.50 PN-EN ISO 6468:2002
35 AP | Y | Rtec ug/l <0.5 1 PN-EN ISO 12846:12+Ap1:2016,PB/I/11/C:17
36 |AP| Y | Selen ng/l <1.0 10 PN-ISO 9965:2001
37 |AP| Y tse‘t‘m”f‘:htgi];:;im“ : gl <1.0 10 PN-EN ISO 10301:2002
18 |AP| Y g;i‘;‘g;‘;ﬁf;iﬁ?&;wqglowoam pg/l <0.006 0.10 PN-EN ISO 17993:2005
39 | AP| Y | THM - suma g/l <1.0 100 PN-EN IS0 10301:2002
40 | AP | Y | Glin(AL) ug/ <10 200 PN-EN ISO 11885:2009

Wryniki badan dotycza tylko badanych probek. Raport z badai moze by¢ powiclony jedynie w calosci. Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi w ciagu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badan.

Obowigzuje od 01.01.2013 1.
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41 [AP| Y | Séd mg/l 2.55+0.26 200 PN-EN ISO 11885:2009
42 | A | X | Indeks nadmanganianowy mg/1 0.64+0.15 5.0 PN-EN 150 8467:2001
43 | AP | Y | Srebro mg/l <0.001 0.010 PN-EN ISO 11885:2009
44 | AP | Y | Trichloroeten/TRI pg/l <1.0 PN-EN ISO 10301:2002
45 | AP | Y | Tetrachloroeten / PER pg/l <1.0 PN-EN ISO 10301:2002
46 AP | Y Magnez mg/l 12.9£1.3 7-125 PN-EN ISO 11885:2009
47 | AP | Y | Trichlorometan / Chloroform mg/l <0.001 0.030 PN-EN ISO 10301:2002
48 | AP | Y | Chloroaminy meg/1 <0.020 0.5 PB/BT/11/E:22.06.2016
49 | AP | Y | Suma chloranéw i chlorynéw mg/1 <0.020 0.7 PN_EN IS0 10304-4:2002
50 | AP | Y | Bromodichlorometan mg/l <0.001 0.015 PN-EN 15010301:2002
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* ‘Wymagania** Metoda badania
1 | A | X ﬁﬁfﬁ éif‘z’fcn?ﬁ‘fﬁj“izméw w jtk/1 ml 2[1:6] nie normowana | PN-EN ISO 6222:2004
2 | A|X ggmfgl_’gzﬁfgfcmﬁmméw v jtk/1 ml 2[1;6] niepra?v?fﬂowyc PN-EN ISO 6222:2004
h zmian
3 A | X | Liczba enterokokow kalowych jtk/100 ml nie wykryto 0 PN-EN IS0 7899-2:2004
4 A | X | Liczba bakterii grupy coli jtk/100 m1 nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-124+A1:2017-04
5 A | X | Liczba bakterii Escherichia coli Jjtk/100 ml nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

*- Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnoéci 95%. Dla badan mikrobiologicznych podano przedzial niepewnosci pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnosci 95% wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Dla probek nie pobranych przez Laboratorium niepewnosé wyniku badaf nie uwzglednia pobierania

**- NDS — najwyisze dopuszczalne wartodci wskaznikéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2 2017 1.
poz. 2294)

nb - nie badano; A - metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 1231; NA - metoda nieakredytowana; AP - podwykonawstwo badan w Osrodku Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0. zgodnie z
zakresem akredytacji AB 213

X-Decyzja Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr NS.BW/4567-2-1-20-747 18 z dnia 16.05.2018

Y-Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS/HKi$/4560/Z1/81-206/2017 z dnia 17.11.2017

Opracowal: Osoba autoryzujgca:
- Badania mikrobiologiczne Badanie fizykochemiczne
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Wyniki badan dotyczg tylko badanych probek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w catosci. Klientowi przystuguje prawo ztozenia skargi w ciagu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badan.

Obowiazuje od 01.01.2013 1.







