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Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
/ DzU. Nr 81, poz. 351 zpéZn. zm. /, art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o Panstwowej Strazy
Pozarnej / Dz. U. Nr 88, poz. 400 z pdzn.zm. / oraz § 10 i 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 paZdziernika 2005 r. w sprawie czynnosei kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng / Dz, U. Nr 225, poz. 1934/

mtbryg. mgr Piotr Pichura - kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnowskich Gorach legitymujacy sie legitymacja stuzbowa

nr 10/2009 wydang przez Komendanta Powiatowego Pafistwowe] Strazy Pozarnej w Tarnowskich Gorach
oraz kpt. mgr inz. Radoslaw Chojnacki - starszy inspektor, legitymujacy sie legitymacja stuzbowa
nr 9/2007 wydana przez Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Tarnowskich Gérach
przeprowadzili w dniu 24.04.2009 r. czynnosci kontroino-rozpoznawcze w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w Urzedzie Gminy w Krupskim Mlynie ul. Krasickiego 9 — obicktach socjalnych-
mi¢szkalnych w Krupskim Mtynie ul. Krasickiego 7 oraz Keoloni Zigtek blok nr 1.

Czynnoici przeprowadzono w obecnosci ;

Pani Wandy Karag — Kierownika Referaty Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej,

Pana Romana Aniol — Podinspektora ds Lokalowych,

Pana Waldemara Nowaka — Inspektora P.poz.

Zakres czynnosci: kontrola stanu  przestrzegania przepisdw  przeciwpozarowych

i wymagan ochrony przeciwpoiarowej.

Wykaz badanych obiektdw:

Obiekt mieszkalny — socjalny w Krupskim Miynie ul. Krasickiego 7.

Obiekt mieszkalny socjalny w Krupskim Miynie — Koloni Zigtek — blok nr 1 (w czesci przeznaczongj
na mieszkania socjalne oraz kottownig).

W toku dzialan kentrolno-rozpoznawezych ustalone, co nastepuje:

1. Obiekt w Krupskim Mtynie ul. Krasickicgo 7 jest budynkiem  jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 721,6 m? | uzytkowej 610m?, kubaturze 2076 m’.
Obiekt posiada fundamenty betonowe, Sctany murowane z cegly, strop drewniany kryty papa od
spodu oslonigty plyta suprema oraz tynkiem. Obiekt wyposazono w instalacje clektryczng i
wodno-kanalizacyjna (do celéw bytowych). W obickcic nie ma instalacji gazowej — gaz
doprowadzony do budynku i ,odciety” przy Scianie zewngtrznej. Ogrzewanic micszkal w
obiekcie indywidualne — elektryczne. W obiekcic na czgs$¢ mieszkalng przewidziano 300 m* co w
przeliczeniu na wymagang (nalezna) powierzchnig na 1 osobe daje maksymalng ilos¢ oséb
mogacych zamieszkiwac budynek — 60. W dniu kontroli w obiekcie mieszka 28 oséb — zgodnie z
uzyskanymi informacjami w budynku nie zamieszkiwalo nigdy ponad 50. W obickcic
zlokalizowano 20 mieszkan socjalnych ; sanitariaty 1 fazienki wspdlne— osoby mieszkajace w
budynku zajmujg lokale na podstawic umdw najmu.

Obiekt w Krupskim Mtynic -Koloni Zietek (blok nr 1) jest budynkiem mieszkalnym z czgscia
wydzielong funkcjonalnie (brak potyczenia komunikacyjnego) przeznaczona na przedszkole (nie
byto przedmiotem Kentroli) trzvkondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 449
m*, uzytkowej 776m°, kubaturze 5090 m’.

Obiekt posiada Sciany murowane 7 cegly, stropy prefabrykowane (DMS), dach z pht
korytkowych . Obiekt wyposazono w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng {(do celow
bytowych). W obiekcie nie ma instalacji gazowej]. Ogrzewanie micszkan CO - w obickcie
zlokalizowano kottownig¢ opalang paliwem stalym (weglem) z przylegajacym do niej skiadem
opatu. Kottownie i skfad opalu zlokalizowano w pomieszezeniach piwnicznych sklad opalu
zlokalizowano w pomicszezeniu nic wydzielonym pozarowo ( posiada niezabezpieczone przejscic
iotwor do pomieszczenia kottowni). W obiekeie na ¢z¢$¢ micszkalng przewidziano okoto 350 m*
w dniu kontroli w obiekcie mieszka 30 os6b — zgodnie z uzyskanymi informacjami w budynku

/:< nie zamieszkiwato nigdy ponad 50. W obiekcie zlokalizowano 20 mieszkan socjalnych ;
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3. Dane techniczno-budowlane kontrolowanych budynkéw ustalono m.in. na podstawie zafozonych
dla budynkéw ksiazek obicktu budowlanego — kopie stron tytulowej oraz zawierajacych opis
techniczny stanowia zatacznik do niniejszego protokotu.

4. W kontrolowanych obiektach w widocznych miejscach umieszczono instrukcje postgpowania w
przypadku pozaru wraz z wykazami telefonéw alarmowych.

5. Z obiektu zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 7 ewakuacja 0s6b mozliwa jest poprzez dwoje
drzwi, pozioma droge ewakuacyjng stanowi korytarz o szerokosci powyzej 1,4 — pozbawiony
tatwo zapalnego wystroju (dciany i sufit tynkowane ,posadzka — wykladzina pcv bezposrednio na
wylewce betonowej). Dlugosé dojsé ewakuacyjnych — wynosi okolo 20 m W obiekeie istnieja
dwa kierunki ewakuacji. Kazde z mieszkan zlokalizowanych w budynku posiada nieokratowane
okno.

6. Z obiektu zlokalizowanego w Koloni Zigtek 1 ewakuacja osob mozliwa jest poprzez jedna
klatkg schodowa zelbetowa prefabrykowang ; z poziomu parteru jedno wyjécie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku., pozioma drogg ewakuacyjna stanowi korytarz o szerokosci powyzej 1,4 -
pozbawiony fatwo zapalnego wystroju ($ciany i sufit tynkowane , posadzka betonowa) . Diugosé
dojscia ewakuacyjnego — wynosi okolo 45 m W obiekeie istnieje jeden kierunek ewakuacji.
Mieszkan zlokalizowane w budynku posiadaja nieokratowane okno.

7. W obu kontrolowanych budynkach nie stwierdzono zawezeni drog ewakuacyjnych jak tez
sktadowania materialéw na drogach ewakuacyjnych; w przypadku obiektu w Koloni Zietek nie
stwierdzono rowniez skfadowania przedmiotéw na drodze komunikacyjnej w piwnicy.

8. Do wgladu przedstawiono:

- aktualne protokoly z bada i pomiaréw instalacji elektrycznej obiektéow - instalacje uznano za
sprawng i nadajaeq sig do eksploatacji — pomiary i badania przeprowadzili Pan Czestaw Ochman
upr. G-1E/033/794/05 ; G-1D/033/252/05,

- opinie kominiarskie z grudnia 2008 r. mistrza kominiarskicgo Pana Ryszarda Gacki - w
przypadku obiektu przy ul. Krasickiego 7 w opinii zawarto uwagi dotyczace nieprawidtowego
podlaczenia piecy weglowych ( piece zlikwidowano co potwierdzila ninigjsza kontrola) ; w
przypadku obiektu w Kolonii Zietek w opinit zawarto uwagi dotyczace braku wentylacji lub
niesprawnosci wentylacji w mieszkaniach, 4,25,26,28,30,37,40,44 i 46 oraz uszkodzefi kominéw
ponad dachem.

9. Do obiektéw kontrolowanych istnicje dojazd dla jednostek interwencyjnych strazy pozarne;j.

10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowia hydranty zewnetrzne
zlokalizowane na miejskiej sieci hydrantowej (w przypadku obu kontrolowanych obiektéw co
najmniej jeden ziokalizowany w odlegtosci do 75 m od budynku); w przypadku obiektu przy
ul Krasickiego 7 dodatkowo w odleglosci do 75 m od obiektu istnieje hydrant na sieci
zaktadowej NITRON S.A.

Na tym protokél zakonezono

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen
do protokotu.

Protokot spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiaeych egzemplarzach i po zapoznaniu sie
z jego tresciq podpisano bez zastrzezen - z-#astrzezentani—

: up. W 0] ,E.ORQ protokolu pozostawiono kontrolowanemu. (’\%"E‘ARSZY NSPEKTOR

¢ Seldji no-Ra
: —- ‘N'L
TN A NS s s

‘ept. 1agr Tk Rndostnw Chofnacki

/ podpis z podaniem imienia, nazwiska / podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego / i stanowiska sluzbowego kontrolujacego /

JRZAD GMINY
47-/95 KRUPSKI MLYN
i Krasickiego 9
1'-11’!"‘ '{"'-115—1 0‘02'253




