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Urzad Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn
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Zlecenie z dnia 2009-05-12
nr NR Gk.71111/14/2009 .

044549/05/2009 Wodocigg Potepa/ Woda uzdatniona
Stacja Uzdatniania Wody, ul. Sportowa
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EKO-PROJEKT
Kukla i Wspodlnicy

Spotka Jawna
43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52 A
al ([ N 1R [ N 139 - ek TSR

NIP 638-16-69-512

ZAKLAD INZYNIERI SRODOWISKA EKO-PROJEKT AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

ul. Cieszynska 52 A, 43-200 Pszczyna PSZCZYNA PILA DZIALDOWO

tel. 0 32 447 20 71, fax 0 32 447 20 72 ul. Cieszyriska 52 A ul. Leszkow ul. Hallera 35
biuro@eko-projekt.com.pl, www.eko-projekt.com.pl 43-200 Pszczyna 64-920 Pila 13-200 Dzialdowo
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Odczyn (pH) - | PN-90/C-04540.01 6.5-95°%9
Przewodnoéé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 299 <2500 &' 82
wiasciwa (P

Mangan (Mn) mg/dm® | PN-ENISO 17294-2:2006 | 1| A |

Zelazo (Fe) PN-EN ISO 17294-2:2006 | 1| A |

Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999

CaCO,/dm?®

N-EN ISO 7027:2003
-EN ISO 7887:2002
- EN 1622:2003

N - EN 1622:2003

--5.4-67

PN-EN 1SO 11732:2007

PN-EN ISO 13395:2001

Metnose
Barwa
Zapach

N

V| OV|0V| 0O
- |
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Chlor wolny
Amonowy jon
Azotany (NO,)

212123 3]3 ala
alalal< 2 a
=4 EREN - 3

Azotyny (NO,) mg/dm?® PN-EN 1SO 13395:2001

Bakterie grupy coli jtk/100ml PN-EN I1SO 9308-1:2004 +
Ap1:2005

Escherichia coli jtk/100m| PN-EN ISO 9308-1:2004 +
Ap1:2005

Enterokoki katowe jtk/100mi PN-EN I1SO 7899-2:2004

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

Objasnienia odnosnikow:

e Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

&9 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

e Nalezy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzeri dystrybuciji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/|

42.3) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

1=y Oznaczana w temperaturze 25°C

83.3) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

124) W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecane ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zataczniku przez PWK.

Zaktad Inzynierii Srodowiska

EKHO-PROJEKT

Kukla i Wspolnicy
Spotka Jawna
43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52 A
tel.(032) 210 38 41, 210 39 16:fax 447 2072

NIP 638-‘196-69-512

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane P - badania wykonane przez podwykonawce
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie 2 - Analizy wykonano w Labomtoriwn.w Pile .

« Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w caloéci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.

» Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg si¢ tylko do badanych probek. .
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PN-00/C-04540.01 A 10,00 %
uS/em PN-EN 27888:1999 ke 10,00 %

A

PN-EN 1SO 17294-2:2006 10,00 %

Twardoéé ogdlna mg CaCO,/dm? - 10,00 %
PN-EN SO 7027:2003 = 10,00 %
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Metnose
10,00 %

A

i

Barwa mgPt/dm?® PN-EN ISO 7887:2002 ) A
N 1000 %

KJ-1-5.4-67 10,00 %

g 1000 %
PN-EN I1SO 13395:2001 A 10,00 %

3

Amonowy jon
Azotany (NO;)

mg/dm? PN-EN 1SO 13395:2001 10,00 %

jtk/100ml PN-EN SO 9308-1:2004 + Ap1:2005 18,50 %

jti/100mI PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 18,50 %
jtk/100ml PN-EN SO 7899-2:2004 19,20 %

Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki katowe

Zaktad Inzynierii Srodowiska

CHO-PROCJEKT

Kukla i Wspolnicy
Spotka Jawna
43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52 A
tel (032) 210 38 41, 210 39 16:fax 447 20 72

NIP 638-16-69-512

e

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane P - badania wykonane przez podwykonawce
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie 2 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pile |
-Rapoﬂzbadaﬁnmhbyéwy*mzyﬂnyimmnywcﬂow. Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratonium.
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