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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SBI1 0046!03!2010

Odczyn (pH) PN 90;04:-4540 01
Przewodnoé¢ elekiryczna uSlem PN-EN 27888:1999 1l A 366 <2500° B3
wiasciwa (PEW)
Mangan (Mn) mg/dm® PN-EN ISO 17294-2:2006 1 A < 0,004 <0,05
Zelazo (Fe) mg/dm® PN-EN ISO 17294-2:2008 11 A < 0,060 <0,.2
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 1| A 0,61 <1
Barwa mgPUdm® |PN-EN SO 7887:2002 T A <5 =g
Gpach TON PN - EN 1622:2003 1 A 1 1-5 4=
mak TFN PN - EN 1622:2003 11 A 1 -89
Chlor wolny mg/dm’ K-1-5.4-67 ol A <0,02 <0329
Amonowy jon (NH,") mg/dm® PN-EN SO 11732:2007 1| A <0,05 <05
Azotany (NOy) mg/dm® PN-EN [SO 13385:2001 1 A < 0,50 <502
Azotyny (NO,) mg/dm’® PN-EN 1SO 13395:2001 1| A <0,03 <052
Bakterie grupy coli jtk/100ml  [PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 1l A 0 0=
Escherichia coli jtik’100ml  |PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 1| A 0 0
Enterokoki katowe jt/100m!  |PN-EN ISO 7899-2:2004 1l A 0 0

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Dz U. Nr61 z roku 2007 poz. 417
jtk/100m| - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
Badane parametry speiniajg kryteria ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagarn dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz.417./

A - metodyki akredytowansa NA - melodyki mieakredytowans
Miejsce wykonania analiz: O - teren 1 - Pszczyna, 2 - Pila; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawcg
« Raport z badari moze byd wykorzystany | kopiowany w cafosci. Kopiowame czedciowe jast dopuszczaine po uzyskaniu pisemingj zgody laboratonum
« Wizystiee wyniki badad | pomiarow zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych probek
+ Nigpewnost pormiarowa dia parametrow mikrobiclogicznych jest podawana na tycrente kliienta
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10046/03/2010

Objasnienia odnosnikow:

Pszczyna 2010-03-23

B2 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
ki Oznaczana w temperaturze 25°C
xS Akceptowalny przez konsumentow | bez nieprawidiowych zmian,
254} W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami
HiRs) Nalezy spetnié warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i
azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l
Ve Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.
i TEEREEE EETELERIE ETITEn G T T NiepewnoSé .
I SELE _ : _ |  pomiarowa*
Odczyn (pH) - PN-90/C-04540.01 A +0,30
ewodnos¢ elektryczna wlasciwa (PEW) uSfem PN-EN 27888:1999 A + 10,00 %
 Mangan (Mn) mg/dm’ PN-ENISO 1720422006 A +10,00 %
{ Zelazo (Fe) mg/dm’ PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
| Metnosc NTU PN-EN SO 7027:2003 A ~ +1000%
[Bawa mgPYdrm PN-EN ISO 7887:2002 A | £1000%
| Zapach TON PN - EN 1622:2003 A + 10,00 %
Smak - |TFN PN - EN 1622:2003 A + 10,00 %
Chlor wolny mg/dm’ KJ--5.4-67 A +10,00%
Amonowy jon (NH,") mg/dm’ PN-EN ISO 11732:2007 A + 10,00 %
Azotany (NO,) mg/dm’ PN-EN 1SO 13395:2001 A +1000%
Azotyny (NO;) o mg/dm’ PN-EN 1SO 13395:2001 A +10.00 %
Bakterie grupy coli jtik/100ml PN-EN 1SO 9308-1:2004 + Ap1:2005 A :
Escherichia col jti/100m| PN-EN SO 9308-1:2004 + Ap1:2005 A 2
Enterokoki kalowe tk/100m PN-EN SO 7899-2:2004 A | ] F_-M_M“_

* Niepewno$¢ metody okreslono jako niepewnos$é rozszerzong Wspdlczynnik rozszerzenia k=2 poziom ufnosci 95%

A - metodyki akredytowans

NA - metodyk: mieakredytowane

Miejsce wykonania analiz: 0 - tereny 1 - Pszozyne, 2 - Pila, 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajsk, P - badania wykonanie przez podwykonawcs
 Raport ¢ badan moze by wykarzystany i kopiowany w celodcl Kopiowane cresciows jest dopuszczalne po uzyskamu pisemne) zgody laboratonum.

+ Wizysikie wyniki badan | pormiardw zestawione w tym rapgorcie odnosza s tylko do badanych probek
« Nispewrios¢ pomarowa dia parametrow mikrobiciogicznych jest podawana na zyczeme kienta
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