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Strona nr 2/7
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Pszczyna 2014-05-14

S . Wyniki-badan | Niepewno$é¢ | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ldentyfi,kacjé metody badawczej: B . : : rozszerzona 1)} wartgéci
‘ o . 1023424/05/2014] ‘wskaznikow
Odczyn (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 0 7,8> ‘ +0,3 8,5-9,5%%
Przewodno$é elektryczna uS/em | PN-EN 27888:1999 0 343 +35 £2500%77%9
wiasciwa (PEW)
Chlor wolny mg/! K-I1-5.7-27 0 < 0,05 - £0,322%
Oftow (Pb) ug/! PN-EN .ISO 17294-2:2006 1 <4,0 - <10
Kadm (Cd) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <0,30 - <5
Miedz (Cu) mg/l PN-EN SO 17294-2:2006 1 < 0,0020 - £2,0522
Chrom (Cr) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <4,0 - <50
: Rte¢ (Hg) ug/l PN-EN 1483:2007 1 < 0,050 - <1
S6d (Na) mgi  |PN-EN ISO 17294-2:2006 1 3,88 +0,39 <200
Magnez (Mg) mgl  {PN-EN ISO 17294-2:2006 1 9,60 +0,96 30 - 125624
Mangan (Mn) ug/t PN-EN [SO 17294-2:2006 1 7.1 10,8 <50
Zelazo (Fe) ug/ PN-EN SO 17294-2:2006 1 <60,0 - <200
Nikiel (Ni) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <5,0 - <20
Arsen (As) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <1,0 - <10
Srebro (Ag) mg/l  i{PN-EN ISO 17294-2:2006 1 < 0,0020 - <001
Selen (Se) pg/t PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <20 - <10
Antymon (Sb) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 <1,0 - <5
Bor (B) mg/!  {PN-EN ISO 17294-2:2006 1 < 0,050 - 1,0

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej doktadnosci Ylub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sg w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce - nul&ﬁ«%d% MM&EKE& &Enrdﬂ O. O.

ynska 52A, 43-200 Pszczyna

Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice).

ul. Ciesz

« Raport z badari moze by¢ wykorzystany i kopiowany w caifosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratoriam.
» Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych prébek.
« Nigpewno$¢ pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na 2yczenie klienta.

tel. (0-32) 449 25 00; fax (0-32) 447 20 72
NIP 638-16-69-512, REGON 240157537
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Strona nr 3/7

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Pszczyna 2014-05-14

Wyniki badan | Niepewno$¢ | Dopuszczaine
Oznaczany parametr i Jednostka | Identyfikacja metody badawczej N . | rozszerzona ) wartosci.
e  1023424/05/2014 -wskaznikow
Tryt By KJ--5.4-153 1 <40 - <100
Twardosé ogdlna mg CaCO,/l | PN-ISO 6059:1999 1 192 +39 60 - 500 =¥
Metnosé NTU PN-EN SO 7027:2003 1 <0,10 - 1429
Barwa mgPtl  {PN-EN ISO 7887:2012 1 <5 - £154%3)
Zapach TON PN-EN 1622:2006 1 1 - 1-54=3
Smak TFN PN-EN 1622:2006 1 Ze wzgledu - 1-8429
na obecnosé
bakterii nie
okreslono
smaku ‘
Utlenialno$é z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 1 0,88 0,14 <581923)
nadmanganianowy)
Chlorki (CF) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 1 < 2,50 - <2502
Siarczany (SO,%) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 1 18,5 3,7 <250 °5%9
Fluorki (F?) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 1 0,29 +0,06 <15
Bromiany g/l PN-EN ISO 15061:2003 1 <50 - 10322
Amonowy jon (NH,*) mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 1 <0,05 - <05
Azotany (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 <4,50 - < 50222
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 1 0,1 +0,1 <0,52=2
Cyjanki pgll PN-EN ISO 14403:2004 1 <15 - <50
Benzo(a)piren ng/l KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN ISO | 1 < 0,006 - <0,010
17993:2005

2,4,6-Trichlorofenol mg/l PN-EN 12673:2004 1 < 0,0006 - <0,200

A - metodyki akredytowane, NA - hetodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej dokiadnos$ci lub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sq w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. z 2013 1., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dziatdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce - numer
Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice).

pSteckAR R OREKIEH(OBY. 2 o, .

+ Raport z badan moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Iaboraton'gm. Cieszy hska 52A, 43-200 Pszczyna
« Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych prébek.
* Niepewno$¢ pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie kiienta.

tel. (0-32) 449 25 00; fax (0-32) 447 20 72
NIP 638-16-69-512, REGON 240157537

-12-




Strona nr 4/7 Pszczyna 2014-05-14
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Wyniki badan | Niepewnos¢ | Dopuszczalne
' : rozszerzona V. wartosci 3
023424/05/2014 wskaznikéw 2

Chiorek winylu ng/l | |KJI-5.4-155 w oparciu o PNENISO | 1] A1 <020 - <050 1 422
? 15680:2008

Oznaczany parametr Jednostka identyfikacja metody badawczej

1,2-Dichloroetan ug/l KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-ENISO | 1] A < 0,90 - 3,0
15680:2008

Trichlorometan (Chioroform) mg/l KJ-1-5.4-155 w oparciu 0o PN-EN ISO | 1] A < 0,004 - <0,030
15680:2008

Bromodichlorometan my/l KJ-1-5.4-155 w oparciu 0o PNEN ISO | 1] A < 0,004 - 0,015
15680:2008

: Suma trihalometanéw (THM) pg/l KJ-5.4-155 w oparciu 0o PN-ENISO | 11 A <16,0 - <100311=2
15680:2008

| Suma trichlorostenu i ug/l KJ-1-5.4-155 w oparciu 0o PNNEN ISO | 1] A <2,00 - <10
tetrachloroetenu (Suma 15680:2008
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

Tetrachlorometan mg/l KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-ENISO | 11 A < 0,001 - <0,002
15680:2008

Benzen g/l KJ-1-5.4-155 w oparciu o PNNEN ISO | 1 A <0,50 - <1,0
15680:2008

alfa-HCH (Pestycyd) ug/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1: A < 0,020 - £0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

beta-HCH (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002

delta-HCH (Pestycyd) noll KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,108=2

8081B 2007 oraz PN-EN ISO

6468:2002

. 4,4'-DDD (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1i A < 0,020 - £0,10 822

8081B 2007 oraz PN-EN ISO

6468:2002

4,4'-DDT (Pestycyd) g/l KJH-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - £0,1032
8081B 2007 oraz PN-EN ISO

6468:2002

4,4"-DDE (Pestycyd) ug/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,10 822

8081B 2007 oraz PN-EN ISO

6468:2002

Aldryna (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method § 1] A < 0,020 - <0,03 822

! 8081B 2007 oraz PN-EN ISO

: 6468:2002

A - metodyki akredytowane, NA - ﬁ\etodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej doktadnosci ¥lub rownowaznosci
zastosowanej metody dostepne sq w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. 2 2013 1., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.p!

Miejsce wykonania analiz; O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce - numer akredytacji: AB 213 (Osrodek Badar i Kontroli
Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice).

* Raport z badan moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody I&EE&LEK O E P R O J E KT S p o .G
* Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszq sie tylko do badanych prébek. . . 2A. 43-200 P

) . ; e ’ e , 43- s2c2
+ Niepewnosc pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie klienta. ul. Cieszynska 52A, 43 yna

tel. (0-32) 449 25 00: fax (0-32)447 20 72

NIP 638-16-69-512. REGON 240157537
12




Strona nr 5/7 Pszczyna 2014-05-14
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Wyniki badar | Niepewno$é Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody bhadawczej ) : rozszerzona 1) wartosci
, ‘ L B g 023424/05/2014f | wskaznikéw 2
Dieldryna (Pestycyd) gl KJI-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,03 52
8081B 2007 oraz PN-EN SO
6468:2002
Endryna (Pestycyd) pg/t KJ-I-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Izodryna (Pestycyd) ug/l KJ-i-5.4-45 w oparciu o EPA Method ; 1} A < 0,020 - <0,105822
i 8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Endosulfan alfa () (Pestycyd) ug/l KJ-I-5:4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - £0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 11 A < 0,020 - £0,10 82
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ug/l KJ1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 11 A < 0,020 - <0,108=2
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
i 6468:2002
- Heptachlor (Pestycyd) ug/l KJ--5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1§ A < 0,020 - <0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/i KJH-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN I1SO
6468:2002
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 11 A < 0,020 - 0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,10 822
i 8081B 2007 oraz PN-EN ISO
e 6468:2002
Pentachlorobenzen (Pestycyd) g/l KJ1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - $0,108=2
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ng/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - 50,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Suma pestycydow ug/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A <0,40 - <0,50%22
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO =
6468:2002 ™
Ogblina liczba mikroorganizméw w jt1iml  {PN-EN ISO 6222:2004 11 A >300 - bez
12242°C po 72h nieprawidtowych
zmian
Ogodlna liczba mikroorganizméw w jtk/im! I PN-EN 1SO 6222:2004 A >300 - -
36+2°C po 48h
Enterokoki kalowe jtk/100ml  ; PN-EN ISO 7899-2:2004 17 A 0 - 0

A - metodyki akredytowane, NA - métodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej dokladnosci ¥lub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostgpne sg w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. 2 2013 ., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl KO _P ROJ E KT S .Z 0.0.
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Piia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce - Numer akredytacji AB 213 (Osrodek Badan | Kontroli
Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice). ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna

* Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium. i )

» Wszystkie wyniki badari i pomiardw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych prébek. tel. (0-32) 449 25 00: fax (0-32) 447 20 72

* Nigpewnosc pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie klienta. NIP 638-16-69-512, REGON 240157 537

12.




Strona nr 6/7 Pszczyna 2014-05-14
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Wyniki badan | Niepewno$é '@ Dopuszczalne

Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona wartosci )
023424/05/2014 wskaznikéw 2)
- Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml ;PN-EN I1SO 1A 0 - 0122
: 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
: Liczba Escherichia coli jtk/100mi {PN-EN ISO 1A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Suma trichlorobenzenéw mg/l KJ-1-5.4-155 w oparciu 0 PNNENISO | 1; A < 0,005 - 0,020
3‘ 15680:2008
' Formaldehyd mg/l PB/FCH/73/A:10.04.2012 na P A 0,014 +0,002 -
i podstawie testu kuwetowego Hach
Lange nr LCK 325

Wartosci wynikow badari poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalno$ci metody.
Wartosci wynikdw badar poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzej Gdrnej Granicy Oznaczalno$ci metody.

1) Niepewno$é metody okreslono jako niepewnos$é rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.

2} Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

21723 5) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiaéciwoéci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
25°C

== W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem fub jego zwigzkami.

523 Wartosé dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur
miedzianych.

) Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartos$ci
siarczandw dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$é zalecana ze wzgledéw zdrowotnych oznacza, ze jest
pozadana dia zdrowia

e W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecane ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakifada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci podanej w zatgczniku przez PWK.

423) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Bioz3) 8) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w
ciggu 10 min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

523) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwo$ci korozyjnych wody.

e 3) W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiggniecia nizszej wartosci

z22) Nalezy spetnic¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandéw
i azotynébw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej [ub innych urzadzen dystrybucji
nie przekracz

Viaaz 1) Warto$¢ odnosi sie do stezenia pozostatoéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda. 4) Oznacza¢ w wodzie przesytanej instalacjami z polichlorku winylu.

2ligt=a 3) W miare mozliwosci bez ujlemnego wptywu na dezynfekcje, powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci. 11) Suma THM -
warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan, dichlorobromometan; dibromochlorometan; tribromometan.

822 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i
reakcji;

9.z2

Suma pestycydéw oznacza sume poszczegdinych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

A - metodyki akredytowane, NA - metodyk| nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej doktadnoéci viub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sq w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. z 2013 1., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl S G S F: "( O P P( 4 IEKT Sp

SR Wy

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk: P - badania wykonane przez podwykonawce - numer akrednfaﬁl ég;}gg}\smge}(@admrkqmmuﬁ- sy
Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice). yn

* Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laborategymy0.321 449 25 3
+ Wszystkie wyniki badan i pomiardw zestawione w tym raporcie 0dnoszg sie tylko do badanych prébek.
- Niepewnos$c pomiarowa dla parametrow mikrobiologicznych jest podawana na 2yczenie klienta. NIP 838-16-89-312
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/25826/05/2014

Identyﬂkacja metody badawczej

ZastQSowana' procedura badawcza

KJ-I-6.7-27

KJ-1-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011

KJ-|-5.4-153

KJ-1-5.4-153 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 12.09.2010

KJ--5.4-97 w oparciu 0 PN-EN 1SO
17993:2005

KH-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 06 z dnia 09.05.2013

KJ-I-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN 1SO
15680:2008

KJ-1-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 08.05.2013

:KJ-1-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN ISO
1 156802008

KJ-I-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 08.05.2013 (Suma trihalometanéw (THM) jako
suma stezeri zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, tribromometan)

KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO 6468:2002

KH-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 06.05.2013

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO 6468:2002 ¢

KJ-I-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 06.05.2013 (Suma pestycydow jako suma stezeri
zwigzkéw: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, 4,4-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, heptachlor, epoksyd he

KJ-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN 1SO
.15680:2008 @

KJ-I-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 08.05.2013 (Suma trichlorobenzenéw jako suma
stezen zwigzkow: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2 4-trichlorbenzen. 1.3,5-trichlorobenzen)

------ Koniec sprawozdanig ------

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej doktadnosci Vlub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sa w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. 22013 ., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska pl S G S E K O-PR OJEKT S P.Z G, o
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia: 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce - numer akredytadji BB213YOs @i BAiarti keI S2czyna

Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice).

B 3 47 I
+ Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratoridg. (0-32) 449 2 §00; fax (0-32) 447 20 72

* Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tylko do badanych prébek.
+ Nigpewno$é pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na 2Zyczenie klienta.

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537
40.




