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Zleceniodawca ID: 3485
Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn R i}
, G _ j 4o e _Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2019-01-28 nr Gk.7021.7.9.2019, numer systemowy: 19004462
Obszar‘bédaﬁ: | obszar regulowany prawnie
Cel badan: . | dla potrzeb potwierdzenia zgodnoéci z wymaganiami
i Boeoal gy Opis probek ol
~ Nrlaboratoryjny = | e ~ Miejsce poboru [ etykieta el - Probka:
___ probki oot : zleceniodawcy ‘ S A :
074057/02/2019 Wodocigg Potgpa Woda uzdatniona
Stacja Uzdatniania wody Potepa, ul. Sportowa 1 - Kran do poboru probek,
pomieszczenie SUW (woda podawana do sieci)
'Nr laboratoryjny 5 : : : ) Dane zw:qzape z pol:v.{eranfem prgbek_ i -
' probki - - ~ Data pobierania _ Prébkobiorca - ‘Metoda pobierania
074057/02/2019 2018-02-21, godz.10:17 Pawel Sewruk - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
; : Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki ' S
Barwa: brak Metnos¢:  brak Zapach: brak
Plan pdbiea_'ania: | zgodnie z harmonogramem
 Data rejestracji w laboratorium | Datarozpoczecia badan i ' Data zakonczenia badan
2019-02-21, godz.17:40 2019-02-21 2019-02-26
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboraterium nie budzi zastrzezen.
SGS Poiska Sp. z 0. 0. Sporzadzit
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
—— ht??i' 58530005608
aboratcrium Srodowisk * /
o 5’;-'gvﬂmnt. Health & Sa‘:‘:tey G\:LD AS,\-.»O\_
a3 o ul. Cleagynsia 528 specjalista ds. projektéw érodowiskowych

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Oryginat potwierdzony wiasnergcznym podpisem:

| Laboratoria:

| Lokalizacje:

! Pszczvna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 7500 f +48 32 447 2072 Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a
Paznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2600 /F 48 51 820 4031 | Pita 64-920. Na Leszkowie 4
Wrockaw 54-424, Muchobaorska 18 t +48 32 449 2500 £ +48 71 358 7562 Driatdowa 13-200, Haliera 38

| Lezajsk 37,300, Wiagrzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 123 | Lezajsk 37-300, Wiserzawice 874

L Szczecin 70-661, Gdanska 16 8 t 48 91 421 3517 { +48 91 421 3517 z

{ www.pl.sgs.com

! Member of the SGS Group {SGS SA)

rszawy w Warszawie. XIl Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

NIP 586.000-56-08, REGON 800144253, Sad Rejonawy dla M. St Wa
Kapital zaldadowy 27 167 800,00 2t
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i Wyniki badan i ] Dopuszczalne
. Oznaczany pat:a.metr. | Jednostka dentyfkaca m‘elody. : A ﬂiepewnoé(: QE: E :lanus'ci (NDS)
el badawcze] pep—— g 3 _§' R
3 S
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A),(ZPS) < 0,05 - TE[Mw | =<03®id=21cC
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A),(ZPS) 8,0 £0,2 TE|MW | 65-950 1 9ziC
Przewodnosé elektryczna uSlem PN-EN 27838:1999 (A),(ZPS) 330 +33 TE {MW | <2500 %710 «1C
whasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) pa/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 N PS | MW <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 x Ps | Mw <200
(A).(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,10 - PS MW | Zalecany zakres
(A)(2PS) 4o 1RSS5 A
Barwa mgPl PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS [ MW Y20
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) 5 PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 g PS | MW w
Liczba progowa smaku (TFN) i PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW =
QOgéilna liczba mikroorganizmow w jtk/1ml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZPS) 5 2-10 PS MW - bs.az
temperaturze 22C+2C, 684h ﬂli:if:;wnlg’;om:ch
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 s PS | MW gt
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZPS)
Liczba Escherichia coli jti/100ml PN-EN IS0 0 = PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

LA Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimaina moze zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

2)i3) z1C W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stgzenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w Srodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnegao wynosi 0,3-0,5 mg/l.

TR0 A" W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

§) 216, A° Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

g Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
8 i10)21C Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 €
1) zAC

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

Ncrmalprocédura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe :

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

KJ-I-5.7-27 | Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzenymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)
Migjsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoci metody.
Niepewnoéé metody badan fizyka-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych | parazytologicznych podano przedziaf ufno$ci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS PoiskaSp.z 0. 0.

01-248 Warszawza, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety

43-200 Pezezyna, ul. Cieszynska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
KTH

-=--=- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Usiug [OWSU stanowiag element oferty, dostepne sa na stronie:

hitp:/fwww.sgs. analizysrodowiska. plipodstronaluslugi), w aparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwraci¢ szczegdina uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumier,

Wszelkie nieauteryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kapiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pechodzenie, sposéb pobrania | reprezentatywno$c probki.



